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Luleda 2017-11-07 Provnr A54558 Kundnr 31280
Fastiﬁhetsbetecknin% LFT 4 (45) )

Objekttyp ~ Borrad brunn Magnus Dimert

Ovrigt Faltvagen 3

18273  Stocksund

Analysutlatande
Kemisk bedémning: Tjanligt med anmérkning.

- Féarg - Tjanligt med anmarkning (e)

Fargen kan iakttas med blotta 6gat. Vattnet innehaller troligen jarn eller humus. Orsaken till onormala forandringar bor
alltid undersokas.

- COD - Tjanligt med anmaérkning (e)

Vattnet innehdller organiskt material som kan ge lukt, smak och farg. Indikerar paverkan av ytligt markvatten. I en
distributionsanldggning kan desinfektionseffekten forsamras och mikrobiologisk tillvaxt gynnas.

Provet har bedomts enligt Livsmedelsverkets rad om enskild dricksvattenforsorjning (Dnr 3449/2013).

(e) = Estetisk anmérkning (t) = Teknisk anmérkning (h) = Halsoméssig anmérkning
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Luled 2017-11-07 Provnr A54558 Kundnr 31280
Fastiﬁhetsbetecknin% LFT 4 (45) .
Objekttyp Borrad brunn Magnus Dimert
Ovrigt Faltvagen 3
18273  Stocksund
Analysresultat - Kemisk analys
Analys A54558 Enhet Grdnsvirden Kommentar
pH 8.3+01 6.5-10.5 Tjanligt
Jarn 0.19 mg/1 0-05 Tjanligt
Mangan 0.04 mg/1 0-03 Tjanligt
Lukt Ingen Tjanligt
Farg 45 mg Pt/1 0-30 Tjanligt med anmérkning
Grumlighet Ingen Tjanligt
Hardhet <1.0 dH° 0-15 Tjanligt
Ledningsformaga 44 +2% mS/m 0-250 Tjanligt
Radon 25 +10% Bq/1 0 - 1000 Tjanligt
COD 25 +5% mg/1 0-8 Tjanligt med anmérkning
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